成都市第二人民医院

更换仁德楼二次供水水泵电机项目比选任务书

一、项目概况
1、新购更换二次供水水泵电机位于仁德楼负一楼水泵房。

二、项目名称

更换仁德楼二次供水水泵电机项目

三、项目内容：

(1)、由乙方负责新购二次供水水泵电机和多级泵配套原厂轴承并进行更换。

(2)、在更换过程中，确保甲乙双方人员、财产安全及第三方人身安全。

(3)、更换后对水泵房管道连接部位进行检查紧固。

(4)、对更换设备提供质保，设备在质保期间非人为损坏，乙方应无条件进行免费维修。

四、项目清单及造价

	名称
	数量
	报价
	总价
	注：报价包含了材料费、人工费、安装费。

	配套不锈钢立式多级泵100GDL72-14*7的电机（JM1-200L1-2 V1）
	1
	
	
	

	配套不锈钢立式多级泵100GDL72-14*7的轴承（必须为原厂配套）
	1
	
	
	

	合计
	
	


注：该项目控制价为12500.00元[image: image1.jpg]



五、施工工期及质保期：

1、工期  天

2、质保期：2年
六、项目验收

在设备安装使用7天内无滴漏、震动等现象且正常供水后，甲方组织审计科、财务部、总务科进行工程验收，合格后由乙方对更换设备进行2年的质保，以保证无任何质量问题。

七、费用结算依据及支付方式

按照合同要求验收合格后乙方开具正式合格发票，甲方收到乙方正式发票30个工作日内以转账方式支付95％，待质保期满验收合格后支付5％质保金。

    八、投标文件的组成及要求

投标人基本情况、

《设备清单报价及实施方案》
3、法人代表身份证明书

4、法人代表人委托书

5、投标人资质材料（复印件加盖鲜章）、公司实力（合同业绩须供合同复印件和合同资金支付的银行票据复印件）

7、比选资料一式四份

   九、比选时间

比选时间和地址另行电话通知

   十、评分细则

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	比选报价
 
	50
	满足招标文件要求且比选申请价格最低的比选报价为评标基准价，基准分为满 分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：比选申请报价得分=(评标基准价/比选报价)×50

	2
	业绩
	 10
	每提供一个2016年至今的类似业绩得2分，最多得10分（提供合同复印件加盖鲜章）

	3
	施工方案与技术措施
	15 
	基本要求：对每个单项编制具有针对性的施工方案，且满足本工程进度及管理需要，技术措施保证施工质量满足现行国家施工质量验收规范，不接受照搬照抄式施工方案及技术措施 评分标准：根据所有供应商响应文件施工组织设计方案中所相应的要素进行评价；优得15分、良得10分、一般得6分，未提供或差0分。

	4
	标书规范性
	 5
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。

	5
	项目进度计划与措施
	5.00
	根据供应商提供的工程时间进度计划进行比较，工期最短得5分，工期较长得3分，工期最长得1分

	6
	应急处理措施
	5.00
	本工程施工过程中可能遇到的问题的应急处理措施进行比较：优得5分、良得3分、一般得1分，未提供或差得0分。


